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DISCRIMINAÇÃO

LEGENDA

SIMBOLOGIA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SEGURANÇA

PONTO DE CFTV

 TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES

PONTO DE ALARME  - h=2,30m

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - CD, SOBREPOR - h=EIXO 1,50m

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 50x50mm, SEM TAMPA, SOBRE O FORRO

EE01

DUTO, ELETRODUTO, PERFILADO OU ELETROCALHA QUE SOBE OU DESCE

CONDUTORES TERRA, FASE E NEUTRO, Nº SUPERIOR INDICA CIRCUITO E N° INFERIOR A BITOLA DO CABO EM mm²

ELETRODUTO P/ TELEFONE

ELETRODUTO P/ ENERGIA ESTABILIZADA

ELETRODUTO PARA REDE DE LÓGICA

SIRENE P/ ALARME

ELETRODUTO PARA ALARME

L1

CENTRAL DE ALARME DE ROUBO

CAIXA DE TELEFONIA INTERNA, H= 1,40m DO PISO PRONTO OU INDICADO

CAIXA  C/1 TOMADA RJ-45 P/LÓGICA  PISO

CAIXA  C/1 TOMADA  2P+T P/EN. ESTABILIZADA PINO CHATO PISO

CAIXA 100mm X 100mm NO TETO OU INDICADA

DVR DAS CAMERAS DE SEGURANÇA (ESCONDER)

ELETRODUTO PARA CAMERAS SEGURANÇA

MONITOR LCD 20"

RÁDIO

CAIXA DE SOM

1000 kg

ACHATADOS

RESISTÊNCIA DA TAMPA

CANTONEIRA 50x50x6mm

ORIFÍCIOS CANO Ø3/4"

FOLGA DE 5mm

CHUMBADOR

A

A

DIMENSÕES:800x800x800mm: A = 800mm

DETALHE - TAMPAS DAS 

S/ESCALA
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TOMADA RJ-45 - CATEGORIA 5e - T568B

S/ESCALA

TOMADA DE SUPERFICIE RJ-45 - CAT. 5e

S/ESCALA

1P-T004
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CAIXAS DE PASSAGEM

S/ESCALA
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2 PAVILHÕES INDUSTRIAIS

ESTRUTURADO-EE-TEL.-CFTV

AVENIDA FARRAPOS, ALPESTRE- RS

1.964,90m²

OBRA:

ÁREA:
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PROJETO:

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL

TÉCNICO:

ESCALA:

1:100

DATA:

12

LOCAL:

PLANTA BAIXA PAV. TERREO

 ARQUITETO

 URBANISTA

GIOVANÍ

FÊRASSO

04/02/2022

Indústria 20X40 2021.dwg

ARQUIVO:

DESENHO:

WC PNE

A: 3,00 m²

RECEPÇÃO/SHOWROOM

A: 67,12m²

ESCRITÓRIO

A: 12,96 m²

CIRC.

A: 4,05 m²

ESTOQUE

A: 40,70 m²

PRODUÇÃO

A: 603,55m²

VESTIÁRIO FEMININO

A: 20,22m²

VESTIÁRIO MASCULINO

A: 20,22 m²

WC PNE

A: 3,00 m²

RECEPÇÃO/SHOWROOM

A: 67,12m²

ESCRITÓRIO

A: 12,96 m²

CIRC.

A: 4,05 m²

ESTOQUE

A: 40,70 m²

PRODUÇÃO

A: 603,55m²

VESTIÁRIO FEMININO

A: 20,22m²

VESTIÁRIO MASCULINO

A: 20,22 m²

NOTAS - CABEAMENTO ESTRUTURADO

- TODOS OS ELETRODUTOS TERÃO DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (Ø20mm)

- O SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS SERÁ COM VERGALHÕES INSTALADOS A CADA

  1,5m;

- 1 UTP = UM CABO PAR TRANÇADO 4 PARES, CATEGORIA 5e, COM CLASSE DE FLAMABILIDADE

  TIPO LSZH, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL;

- TODAS AS BAIXADAS EXECUTADAS EM DUTO DE ALUMÍNIO (73x25mm) DEVERÃO COMEÇAR ACIMA

  DO FORRO;
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