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QUADRO DE CARGAS - IT(Iluminação e Tomadas)

Circ.
CD n.º A100W1600W24W 150W Watts7500W

Total

mm2 RST36W

Utilização  Iluminação LED Tomadas Disjunt. Cond. FaseHP

746W 400W 500W 1000W 1500W 2700W 3500W

LÂMPADAS:ADM/WC/DORMITÓRIOS 01 02 03 09

336 S1008 10 1,5

10 1,5

02

01 252 S

03

95.596TOTAL

204 S0703 10 1,5
LÂMPADAS:DORMI. 04 05 06/ FARMÁCIA/CONSULTÓRIOS/NUTRIÇÃO/HALL/AMBULATÓRIO

LÂMPADAS:PASSAR/SECAR/LAVAGEM/WC/CIRC.

216 S09 10 1,5LÂMPADAS:ROUPARIA/GUARDA ALIM./DEP/MEDICAMENTOS/CIRC.

264 S09 10 1,5LÂMPADAS:REFEITÓRIO/COZINHA/CIRC/BANHO/SALA HIGIENIZAÇÃO

228 S08 10 1,5
LÂMPADAS:VESTIÁRIO/DORMI/ENERMAGEM/AUTOCLAVE/C.M.E/QUARTO/WC

264 S11 10 1,5LÂMPADAS:CIRC.

216 S08 10 1,5
LÂMPADAS:HALL/ESPERA/CONSULTÓRIO/LAB./COLETA/QUARTO MED./ TRANFUS.

288 S12 10 1,5LÂMPADAS:BERÇÁRIO/PARTO/RAIO X/ CIRC./DML/EXPURGO

04

05

06

08

09

07

1100 S10 1,511TOMADAS: SALA ADMINISTRATIVA/CIRC.

1200 S10 1,512TOMADAS:DORMI. 01 02 03/WC

1000 S10 1,510

1000 S10 1,510TOMADAS: CONSUL./HALL/FARMÁCIA

1000 S10 1,510TOMADAS:DORMI./AMBULATÓRIO/NUTRIÇÃO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

T1600 25 4,001AR CONDICIONADO

32

06

02

33

C
D

 - 
01

34

240 S09 10 1,5LÂMPADAS:CIRC./VEST./WC/LIMPEZA/UTILI./RECUP./POSTO ENFERM. 02

27

27

27

17

17

17

17

25

25

23

11 11

11 11

11
11

11
11

12

12

17

17

16

17

17

19

19

18

19

16

17

18

19

TOMADAS:DORMI. 04 05 06/WC

1300 S10 1,513TOMADAS:LAVAGEM/SECAGEM/PASSAR/WC

1000 S10 1,510TOMADAS:WC/ROUPARIA/GUARDA ALIM./ DEP. MEDIC.

800 S10 1,508TOMADAS:REFEITÓRIO/CIRC./HIGIENIZAÇÃO

1150 S06TOMADAS:COZINHA 01 01 25 4,0

6

21

23

23

900 S10 1,509TOMADAS:VESTIÁRIO/POSTO ENF./ DORMI.

1100 S10 1,511TOMADAS:C.M.E./ENF. PADRÃO/ AUTOCLAVE

1000 S10 1,510TOMADAS:ESPERA/CONSULTÓRIO/TRANSF.

1100 S10 1,511TOMADAS:LAB./COLETA/BANHO/ QUARTO MÉDICO

28

27

26

2827

1300 S10 1,513TOMADAS: BERÇÁRIO/ PARTO

1300 S10 1,513TOMADAS:CIRC./ VEST./RECUPERAÇÃO/ QAURTO/ WC

900 S10 1,509TOMADAS: EXPURGO/DML/UTILID./LIMOEZA/SERV./POSTO ENF.

1000 S10 1,510TOMADAS: RAIO X 

TOMADA TRIFÁSICA RAIO X 32 6,0 T01x03 2238

32 6,001 7500CHUVEIRO S

32 6,001 7500CHUVEIRO R

32 6,001 7500CHUVEIRO R

32 6,001 7500CHUVEIRO R

32 6,001 7500CHUVEIRO R

42

T1600 25 4,035

T1600 25 4,036

T1600 25 4,037

T1600 25 4,038

T1600 25 4,039

T1600 25 4,040

T1600 25 4,041

T1600 25 4,042

T1600 25 4,043

T1600 25 4,044

T1600 25 4,045

T1600 25 4,046

T1600 25 4,047

T1600 25 4,048

T1600 25 4,049

T1600 25 4,050

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

04

03

MARÇO/2022

ESCALA:

PRANCHA:

1/100

RESP. TECNICO PROJETO E EXECUCAO:

AREA: DATA:

01

ELE

PRANCHA Nº:

RUA PRESTES GUIMARAES, 591 - SALDANHA MARINHO-RS

HOSPITAL COMUNITÁRIO 

PROPRIETARIO:

LOCAL:

OBRA:

PROJETO ELÉTRICO

FELIPE ANTONIO DE OLIVEIRA - CAU A 60455-0

MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO

1.065,95 m²

PLANTA BAIXA/DETALHES

11 1

40

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

T1600 25 4,051 AR CONDICIONADO- EXISTENTE 01

T1600 25 4,052 AR CONDICIONADO- EXISTENTE 01

T1600 25 4,053 AR CONDICIONADO- EXISTENTE 01

T1600 25 4,054 AR CONDICIONADO- EXISTENTE 01

T1600 25 4,055 AR CONDICIONADO- EXISTENTE 01

QGBT

3x100 A

35,00mm2

3x100 A

10 A

1,5

(252 W)

1 (Iluminação)

(336W)

2 (Iluminação)

1,5

(204 W)

3 (Iluminação)

(216 W)

4 (Iluminação)

(264 W)

(216 W)

CD 01

(95.596W)

(288 W)

(2440 W)

10 A

1,5

(264 W)

5 (Iluminação)

10 A

1.5

(228 W)

6 (Iluminação)

(1100 W)

11 (Tomadas)

(1200 W)

12 (Tomadas)

(1000 W)

14 (Tomadas)

(1000 W)

13 (Tomadas)

16 mm²

1.5

1.5

1.5

1.5

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

1,5

(1000 W)

15 (Tomadas)

R

34 (Tomada-Ar Cond)

R

35 (Tomada-Ar Cond)

R

36 (Tomada-Ar Cond)

R

37 (Tomada-Ar Cond)

T

38 (Tomada-Ar Cond)

1.5

10 A

1.5

10 A

1.5

10 A

1.5

10 A

1.5

10 A

1.5

10 A

25 A

4.0

25 A

4.0

25 A

4.0

25 A

4.0

25 A

4.0

T

39 (Tomada-Ar Cond)

25 A

4.0

40 (Tomada-Ar Cond)

25 A

4.0

41 (Tomada-Ar Cond)

25 A

4.0

42 (Tomada-Ar Cond)

25 A

4.0

43 (Tomada-Ar Cond)

25 A

4.0

44 (Tomada-Ar Cond)

25 A

4.0

45 (Tomada-Ar Cond)

25 A

4.0

46 (Tomada-Ar Cond)

25 A

4.0

47 (Tomada-Ar Cond)

25 A

4.0

25 A

2.5

T

T

T

T

T

T

T

T

T

(1600 W)

(1600 W)

(1600 W)

(1600 W)

(1600 W)

(1600 W)

(1600 W)

(1600 W)

(1600 W)

(1600 W)

(1600 W)

(1600 W)

(1600 W)

(1600 W)

10 A

1.5

48 (Tomada-Ar Cond)

T

(1600 W)

49 (Tomada-Ar Cond)

(1600 W)

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

7 (Iluminação)

8 (Iluminação)

9 (Iluminação)

10 (Iluminação)

(1300 W)

16 (Tomadas)

1.5

10 A

R

(1000 W)

17 (Tomadas)

1.5

10 A

R

(800 W)

18 (Tomadas)

1.5

10 A

R

(1150 W)

19 (Tomadas)

1.5

10 A

R

(900 W)

20 (Tomadas)

1.5

10 A

R

(1100 W)

21 (Tomadas)

1.5

10 A

R

(1000 W)

22 (Tomadas)

1.5

10 A

R

(1100 W)

23 (Tomadas)

1.5

10 A

R

(1300 W)

24 (Tomadas)

1.5

10 A

R

(1300 W)

25 (Tomadas)

1.5

10 A

R

(900W)

26 (Tomadas)

1.5

10 A

R

(1000 W)

27 (Tomadas)

1.5

10 A

R

(2238 W)

28 (Tomada trifásica)

6.0

32 A

R

32 A

6.0

(7500 W)

29 (Tomada Chuveiro)

32 A

6.0

(7500 W)

S

30 (Tomada Chuveiro)

32 A

6.0

(7500 W)

S

31 (Tomada Chuveiro)

S

32 A

6.0

(7500 W)

S

32 (Tomada Chuveiro)

32 A

6.0

(7500 W)

S

33 (Tomada Chuveiro)

25 A

2.5

T

50 (Tomada-Ar Cond)

(1600 W)

25 A

2.5

T

51 (Tomada-Ar Cond)

(1600 W)

25 A

2.5

T

52 (Tomada-Ar Cond)

(1600 W)

25 A

2.5

T

53 (Tomada-Ar Cond)

(1600 W)

25 A

2.5

T

54 (Tomada-Ar Cond)

(1600 W)

25 A

2.5

T

55 (Tomada-Ar Cond)

(1600 W)

INTERRUPTORES C/ TOMADA: SIMPLES,
DUPLO, TRIPLO E HOTEL

POSTE P/ ILUMINAÇÃO EXTERNA

CX. ALV. 30x30x30cm C/ 

CAIXA 100mm X 100mm NO TETO OU INDICADA

APLIQUE INCANDESCENTE NA PAREDE H:1,65m

PONTO DE LUZ INCANDESCENTE

FIOS E CABOS; NEUTRO, FASE,

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

H

INTERRUPTOR SIMPLES  H=1,30m 

INTERRUPTOR DUPLO  H=1,30m 

INTERRUPTOR TRIPLO  H=1,30m 

INTERRUPTOR HOTEL  H=1,30m 

- TOMADA P/AR CONDICION., 15A/250V, h=2,30m

- TOMADA DE FORÇA NO PISO - 10A/250V

- TOMADA UNIV., 2P+T, 15A/250V, h=0,30m OU INDICADA

- ELETRODUTO EMBUTIDO P/ ENERGIA COMUN

- TUBULAÇÃO QUE DESCE

- TUBULAÇÃO QUE SOBE

- CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

- CX. PASSAGEM 4x4", OU COM DIMENSÕES INDICADAS

- TUBULAÇÃO QUE PASSA

COM UMA PETALA

-CX. OCTOGONAL F.M.D

- TOMADA UNIV., 2P+T, 15A/250V, h=1,30m OU INDICADA

LEGENDA:

PONTO DE TV- TOMADA  h=2,00m OU INDICADA TV

LUMINÁRIA FLUORESCENTE

REFLETOR
CX. ALV. 30x30x30cm C/ 

RETORNO, PONTE E TERRA

- TOMADA NO TETO 

INTERRUPTOR DA CAMPAINHA 

CAMPAINHA

Fio de 4mm² (Ar condicionado)

Fio de 6mm² (Chuveiro)

SENSOR DE PRESENÇA - h=2,20m 

- TOMADA UNIV., 2P+T, 15A/250V, h=1,65m 

DS

500

Projetor - teto 
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